
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料

19 GX-B1328/20-5-23177 2023.11.7 合格

20 GX-B1302/21-5-23001 2023.11.7 综合判定：合格。



21 GX-B1495/20-5-231820～231852 2023.11.8
本次共检高压防爆开关33
台，33台高压防爆开关所

检项目合格。

22 GX-B1328/20-5-23177 2023.11.7 合格

23 GX-B1495/20-5-231776～231786 2023.11.9
本次共检开关柜11台，11
台高压开关柜所检项目合

格。



24 GX-B1515/22-5-23016 2023/11/7 所检项目合格

25 GX-B1515/22-5-23017 2023/11/7 所检项目合格

26 GX-B1515/22-5-23018 2023/11/7 所检项目合格



27 GX-B1495/20-5-231865～231895 2023.11.9
本次共检高压开关柜

31台，31台高压开关柜所
检项目合格。

28 GX-B1495/20-5-231944～231951 2023.11.9
本次共检高压防爆开关8
台，8台高压防爆开关所

检项目合格。

29 GX-B1495/20-5-231938～231943 2023.11.9
本次共检高压防爆开关6
台，6台高压防爆开关所

检项目合格。



30 GX-B1495/20-5-231922～231937 2023.11.9
本次共检高压防爆开关16
台，16台高压防爆开关所

检项目合格。

31 GX-B1495/20-5-231913～231921 2023.11.9
本次共检高压防爆开关9
台，9台高压防爆开关所

检项目合格。

32 GX-B1495/20-5-231896～231912 2023.11.9
本次共检高压防爆开关17
台，17台高压防爆开关所

检项目合格。



33 GX-B1354/20-5-23019 2023.11.9
电网接地电容电流符合规

定。

34 GX-B1300/20-5-23034 2023.11.10 所检项目合格

35 GX-B1323/21-5-23196～23204 2023.11.10
本次共检三相交流电动机
9台，9台三相交流电动机

所检项目合格。



36 GX-B1323/21-5-23205～23206 2023.11.10
本次共检三相交流电动机
2台，2台三相交流电动机

所检项目合格。

37 GX-B1306/21-5-23090 2023/11/10 所检项目合格。

38 GX-B1306/21-5-23091 2023/11/10 所检项目合格。



39 GX-B1323/21-5-23190～23192 2023.11.10
本次共检三相交流电动机
3台，3台三相交流电动机

所检项目合格。

40 GX-B1323/21-5-23187～23189 2023.11.10
本次共检三相交流电动机
3台，3台三相交流电动机

所检项目合格。



41 GX-B1323/21-5-23193～23195 2023.11.10
本次共检三相交流电动机
3台，3台三相交流电动机

所检项目合格。

42 GX-B1321/20-5-23969～23993 2023/11/13
本次共检电力电缆25条，
25条电力电缆所检项目合
格。

43 GX-B1350/21-5-23065 2023.11.13
本次共检接地装置4处，4
处接地装置所检项目合格

。




















