
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料

11 GX-B1416/22-4-23036 2024.1.5  综合判定：合格。 

12 GX-B1310/21-4-23197 2023.1.5 符合标准要求



13 GX-B1310/21-4-23198 2023.1.5 符合标准要求

14 GX-B1310/21-4-23199 2023.1.5 符合标准要求

15 GX-B1310/21-4-23200 2023.1.5 符合标准要求



16 GX-B1310/21-4-23201 2023.1.5 符合标准要求

17 GX-B1310/21-4-23202 2023.1.5 符合标准要求

18 GX-B1428/21-4-23202 2023.1.5 无缺陷迹痕显示



19 GX-B1310/21-4-23203 2023.1.5 符合标准要求

20 GX-B1428/21-4-23203 2023.1.5 无缺陷迹痕显示

21 GX-B1328/20-4-24001 2024.1.11
本次共检绝缘手套10只，10只

所检项目合格。



22 GX-B1328/20-4-24002 2024.1.11
本次共检绝缘鞋12只，12只所

检项目合格。

23 GX-B1328/20-4-24003 2024.1.11
本次共检绝缘杆5支，5支所检

项目合格。

24 GX-B1328/20-4-24004 2024.1.11
本次共检验电器4支，4支所检

项目合格。



25 GX-B1328/20-4-24005 2024.1.11
本次共检携带式短路接地线2

组，2组所检项目合格。

26 GX-B1515/22-4-24001 2024.1.11 所检项目合格

27 GX-B1328/20-4-24006 2024.1.11
本次共检绝缘手套4只，4只所

检项目合格。



28 GX-B1328/20-4-24007 2024.1.11
本次共检绝缘鞋4只，4只所检

项目合格。

29 GX-B1328/20-4-24008 2024.1.11 所检项目合格。

30 GX-B1424/20-4-23027 2024.1.12
依据NB/T 10176-2019单轨吊

车综合判定：合格。


