
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料

60 GX-B1359/21-2-23061～23062 2024.1.14
本次共检矿用隔爆型照明
信号综合保护装置2台,2台

所检项目合格。

61 GX-B1359/21-2-23063～23068 2024.1.24
本次共检矿用隔爆型照明
信号综合保护装置6台,6台

所检项目合格。



62 GX-B1359/21-2-23069 2024.1.24
本次共检矿用隔爆型照明
信号综合保护装置1台,1台

所检项目合格。

63 GX-B1328/20-2-24003 2024.1.26 所检项目合格

64 GX-B1328/20-2-24004 2024.1.26 所检项目合格



65 GX-B1354/20-2-24001 2024.1.24
电网接地电容电流符合规

定。

66 GX-B1354/20-2-24002 2024.1.24
电网接地电容电流符合规

定。

67 GX-B1321/20-2-24001 2024.1.23 所检项目合格。



68 GX-B1310/21-2-24003 2024/1/29 符合标准要求。

69 GX-B1427/21-2-24003 2024/1/29 符合标准要求。

70 GX-B1310/21-2-24004 2024/1/29 符合标准要求。



71 GX-B1427/21-2-24004 2024/1/29 符合标准要求。

72 GX-B1310/21-2-24005 2024/1/29 符合标准要求。

73 GX-B1310/21-2-24006 2024/1/29 符合标准要求。



74 GX-B1310/21-2-24007 2024/1/29 符合标准要求。

75 GX-B1310/21-2-24008 2024/1/29 符合标准要求。

76 GX-B1310/21-2-24009 2024/1/29 符合标准要求。



77 GX-B1415/22-2-24001 2024.1.29  综合判定：合格。

78 GX-B1495/20-2-24001～24003 2024.1.24
本次共检高压防爆开关
3台，3台所检项目合格。

79 GX-B1350/21-2-23068 2024.1.22
本次共检验接地装置1处，

1处所检项目合格。



80 GX-B1350/21-2-23069 2024.1.22
本次共检验接地装置1处，

1处所检项目合格。

81 GX-B1416/22-2-24001 2024.1.31 综合判定：合格。

82 GX-B1416/22-2-24002 2024.1.31 综合判定：合格。



83 GX-B1416/22-2-24003 2024.1.31 综合判定：合格。

84 GX-B1416/22-2-24004 2024.1.31 综合判定：合格。

85 GX-B1306/23-2-24001 2024.1.31 综合判定：合格。



86 GX-B1306/23-2-24002 2024.1.31 综合判定：合格。

87 GX-B1306/23-2-24003 2024.1.31 综合判定：合格。

88 GX-B1323/21-2-24001～24004 2024.1.31
本次共检三相交流电动机4
台，4台三相交流电动机所

检项目合格。



89 GX-B1323/21-2-24005～24007 2024.1.31
本次共检三相交流电动机3
台，3台三相交流电动机所

检项目合格。

90 GX-B1323/21-2-24008～24011 2024.1.31
本次共检三相交流电动机4
台，4台三相交流电动机所

检项目合格。


