
序号 报告编号 发布日期 结论 影像资料

1 GX-B1322/21-1-24003～24014 2024.2.2
本次共检验电力电缆12
条,12条电力电缆所检项

目合格

2 GX-B1322/21-1-24015～24020 2024.2.2
本次共检验电力电缆
6条，6条电力电缆所检

项目合格



3 GX-B1322/21-1-24021～24029 2024.2.2
本次共检验电力电缆
9条，9条电力电缆所检

项目合格

4 GX-B1321/20-1-24001～24006 2024.2.2
本次共检电力电缆6条，
6条电力电缆所检项目合

格



5 GX-B1451/20-1-24023～24034 2024/2/4
本次共检高压开关设备
12台，12台高压开关设

备所检项目合格。

6 GX-B1451/20-1-24035～24048 2024/2/4
本次共检高压开关设备
14台，14台高压开关设

备所检项目合格。



7 GX-B1451/20-1-24049～24056 2024/2/4
本次共检高压开关设备8
台，8台高压开关设备所

检项目合格。

8 GX-B1332/21-1-24001～24018 2024/2/4
本次共检电力电容器18
台，18台电力电容器所

检项目合格。



9 GX-B1303/21-1-24001 2024/2/4 综合判定：合格。

10 GX-B1310/21-1-24003 2024/2/6     符合标准要求



11 GX-B1427/21-1-24003 2024/2/6     符合标准要求

12 GX-B1310/21-1-24004 2024/2/6     符合标准要求



13 GX-B1310/21-1-24005 2024/2/6     符合标准要求

14 GX-B1310/21-1-24006 2024/2/6     符合标准要求
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