
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料

18 GX-B1517/20-4-24010 2024.3.8 综合判定：合格

19 GX-B1517/20-4-24011 2024.3.8 综合判定：合格

20 GX-B1517/20-4-24012 2024.3.8 综合判定：合格

21 GX-B1495/20-4-24182～24183 2024.3.8
本次共检防爆型高压配
电装置2台，2台所检项

目合格



22 GX-B1495/20-4-24184 2024.3.8
本次共检防爆型高压配
电装置1台，1台所检项

目合格

23 GX-B1495/20-4-24179 2024.3.8 所检项目合格。

24 GX-B1495/20-4-24180～24181 2024.3.8
本次共检高压开关柜2
面，2面高压开关柜所

检项目合格。

25 GX-B1424/20-4-24006 2024.3.14

依据NB/T 10176-2019
单轨吊车所检项目合
格；依据MT/T 220-

1990 尾气所检项目合
格。


