
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料

11 GX-B1495/20-P-24190～24191 2024年4月13日
    本次共检高压开关
设备2台，2台高压开关
设备所检项目合格。

12 GX-B1495/20-P-24192 2024年4月13日 所检项目合格。

13 GX-B1495/20-P-24193～24198 2024年4月13日
    本次共检高压开关
设备6台，6台高压开关
设备所检项目合格。



14 GX-B1495/20-P-24074 2024年4月13日 所检项目合格。

15 GX-B1495/20-P-24075～24076 2024年4月13日
    本次共检高压开关
设备2台，2台高压开关
设备所检项目合格。

16 GX-B1495/20-P-24081 2024年4月13日 所检项目合格。



17 GX-B1495/20-P-24082 2024年4月13日 所检项目合格。

18 GX-B1495/20-P-24087～24088 2024年4月13日
    本次共检高压开关
设备2台，2台高压开关
设备所检项目合格。

19 GX-B1495/20-P-24089～24090 2024年4月13日
    本次共检高压开关
设备2台，2台高压开关
设备所检项目合格。



20 GX-B1495/20-P-24091 2024年4月13日 所检项目合格。

21 GX-B1495/20-P-24092 2024年4月13日 所检项目合格。

22 GX-B1495/20-P-24093～24097 2024年4月13日
    本次共检高压开关
设备5台，5台高压开关
设备所检项目合格。



23 GX-B1495/20-P-24099～24100 2024年4月13日
本次共检高压开关设备
2台，2台高压开关设备

所检项目合格。

24 GX-B1495/20-P-24101～24104 2024年4月13日
    本次共检高压开关
设备4台，4台高压开关
设备所检项目合格。

25 GX-B1495/20-P-24105 2024年4月13日 所检项目合格



26 GX-B1495/20-P-24106～24107 2024年4月13日
    本次共检高压开关
设备2台，2台高压开关
设备所检项目合格。

27 GX-B1495/20-P-24108～24110 2024年4月13日
    本次共检高压开关
设备3台，3台高压开关
设备所检项目合格。

28 GX-B1495/20-P-24111～24114 2024年4月13日
    本次共检高压开关
设备4台，4台高压开关
设备所检项目合格。



29 GX-B1495/20-P-24115～24116 2024年4月13日
    本次共检高压开关
设备2台，2台高压开关
设备所检项目合格。

30 GX-B1495/20-P-24117～24124 2024年4月13日
    本次共检高压开关
设备8台，8台高压开关
设备所检项目合格。

31 GX-B1495/20-P-24125 2024年4月13日 所检项目合格。



32 GX-B1495/20-P-24126 2024年4月13日 所检项目合格。

33 GX-B1495/20-P-24127～24129 2024年4月13日
    本次共检高压开关
设备3台，3台高压开关
设备所检项目合格。

34 GX-B1495/20-P-24130 2024年4月13日 所检项目合格



35 GX-B1495/20-P-24131～24133 2024年4月13日
   本次共检高压开关
设备3台，3台高压开关
设备所检项目合格。

36 GX-B1495/20-P-24134～24139 2024年4月13日
   本次共检高压开关
设备6台，6台高压开关
设备所检项目合格。

37 GX-B1495/20-P-24140～24142 2024年4月13日
   本次共检高压开关
设备3台，3台高压开关
设备所检项目合格。



38 GX-B1495/20-P-24143～24144 2024年4月13日
   本次共检高压开关
设备2台，2台高压开关
设备所检项目合格。

39 GX-B1495/20-P-24145 2024年4月13日   所检项目合格

40 GX-B1495/20-P-24146 2024年4月13日 所检项目合格。



41 GX-B1495/20-P-24147 2024年4月13日   所检项目合格

42 GX-B1495/20-P-24148～24149 2024年4月13日
  本次共检高压开关设
备2台，2台高压开关设

备所检项目合格。

43 GX-B1495/20-P-24150～24156 2024年4月13日
  本次共检高压开关设
备7台，7台高压开关设

备所检项目合格。



44 GX-B1495/20-P-24157～24161 2024年4月13日
  本次共检高压开关设
备5台，5台高压开关设

备所检项目合格。

45 GX-B1495/20-P-24162 2024年4月13日 所检项目合格

46 GX-B1495/20-P-24163～24166 2024年4月13日
本次共检高压开关设备
4台，4台高压开关设备

所检项目合格。



47 GX-B1495/20-P-24168～24170 2024年4月13日
本次共检高压开关设备
4台，4台高压开关设备

所检项目合格。

48 GX-B1495/20-P-24171～24172 2024年4月13日
本次共检高压开关设备
2台，2台高压开关设备

所检项目合格。

49 GX-B1495/20-P-24173～24174 2024年4月13日
本次共检高压开关设备
2台，2台高压开关设备

所检项目合格。



50 GX-B1495/20-P-24175 2024年4月13日 所检项目合格。

51 GX-B1328/20-P-24018 2024年4月13日
本次共检绝缘杆7套，7

套绝缘杆合格。

52 GX-B1328/20-P-24019 2024年4月13日

本次共检携带式接地和
接地短路装置4套，4套
携带式接地和接地短路

装置合格。



53 GX-B1328/20-P-24020 2024年4月13日
本次共检验电器8支，8

支验电器合格。

54 GX-B1328/20-P-24005 2024年4月13日
本次共检绝缘胶垫

2块，2块绝缘胶垫合格
。

55 GX-B1328/20-P-24004 2024年4月13日

本次共检携带式接地和
接地短路装置3套，3套
携带式接地和接地短路

装置合格。



56 GX-B1328/20-P-24003 2024年4月13日
本次共检验电器2支，2

支验电器合格。


