
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料

126 GX-B1303-21-6-24014 2024/5/11 综合判定：合格。

127 GX-B1303-21-6-24010 2024/5/11 综合判定：合格。



128 GX-B1404/20-6-24007 2024.5.13

所检电网谐波电压总
谐波畸变率、各次谐
波电压含有率、谐波

电流符合GB/T 
14549-1993 《电能
质量 公用电网谐波

》要求。

129 GX-B1404/20-6-24008 2024.5.13

所检电网谐波电压总
谐波畸变率、各次谐
波电压含有率、谐波

电流符合GB/T 
14549-1993 《电能
质量 公用电网谐波

》要求。

130 GX-B1404/20-6-24009 2024.5.13

所检电网谐波电压总
谐波畸变率、各次谐
波电压含有率、谐波

电流符合GB/T 
14549-1993 《电能
质量 公用电网谐波

》要求。



131 GX-B1404/20-6-24010 2024.5.13

所检电网谐波电压总
谐波畸变率、各次谐
波电压含有率、谐波

电流符合GB/T 
14549-1993 《电能
质量 公用电网谐波

》要求。

132 GX-B1324/21-6-24044˜24045 2024/5/13

本次共检三相交流电
动机2台，2台三相交
流电动机所检项目合

格。

133 GX-B1322/21-6-24225~24229 2024/5/13
 本次共检验电力电
缆5条，5条电力电缆
所检项目合格。



134 GX-B1451/20-6-24590~24597 2024/5/13
本次共检高压开关设
备8台，8台高压开关
设备所检项目合格。

135 GX-B1321/20-6-24292～24294 2024/5/14
本次共检电力电缆3
条，3条电力电缆所

检项目合格。

136 GX-B1328/20-6-24062 2024/5/14
本次共检验电器

2支，2支验电器所检
项目合格。



137 GX-B1328/20-6-24063 2024/5/14

本次共检携带式接地
和接地短路装置

5组，5组携带式接地
和接地短路装置所检

项目合格。 

138 GX-B1404/20-6-24001 2024.5.14

所检电网谐波电压总
谐波畸变率、各次谐
波电压含有率、谐波

电流符合GB/T 
14549-1993 《电能
质量 公用电网谐波

》要求。

139 GX-B1404/20-6-24002 2024.5.14

所检电网谐波电压总
谐波畸变率、各次谐
波电压含有率、谐波

电流符合GB/T 
14549-1993 《电能
质量 公用电网谐波

》要求。



140 GX-B1404/20-6-24003 2024.5.14

所检电网谐波电压总
谐波畸变率、各次谐
波电压含有率、谐波

电流符合GB/T 
14549-1993 《电能
质量 公用电网谐波

》要求。

141 GX-B1404/20-6-24004 2024.5.14

所检电网谐波电压总
谐波畸变率、各次谐
波电压含有率、谐波

电流符合GB/T 
14549-1993 《电能
质量 公用电网谐波

》要求。

142 GX-B1404/20-6-24005 2024.5.14

所检电网谐波电压总
谐波畸变率、各次谐
波电压含有率、谐波

电流符合GB/T 
14549-1993 《电能
质量 公用电网谐波

》要求。



143 GX-B1404/20-6-24006 2024.5.14

所检电网谐波电压总
谐波畸变率、各次谐
波电压含有率、谐波

电流符合GB/T 
14549-1993 《电能
质量 公用电网谐波

》要求。


