
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料

48 GX-B1328/20-5-24081 2024/5/17

本次共检携带式接地和接
地短路装置21套，21套携
带式接地和接地短路装置

合格。

49 GX-B1328/20-5-24082 2024/5/17
本次共检验电器10套，10

套验电器合格。

50 GX-B1301/23-5-24005 2024.5.20 综合判定:合格。



51 GX-B1380/20-5-24005 2024.5.20 所检项目合格。

52 GX-B1380/20-5-24006 2024.5.20 所检项目合格。

53 GX-B1308/23-5-24012 2024.5.21 综合判定：合格。



54 GX-B1308/23-5-24011 2024.5.21 综合判定：合格。

55 GX-B1495/20-5-24599～24610 2024/5/20

本次共检防爆型高压配电
装置12台，12台防爆型高
压配电装置所检项目合格

。

56 GX-B1495/20-5-24611～24620 2024/5/20

本次共检防爆型高压配电
装置10台，10台防爆型高
压配电装置所检项目合格

。



57 GX-B1495/20-5-24621～24635 2024/5/20

本次共检防爆型高压配电
装置15台，15台防爆型高
压配电装置所检项目合格

。

58 GX-B1495/20-5-24636～24643 2024/5/20
本次共检防爆型高压配电
装置8台，8台防爆型高压
配电装置所检项目合格。

59 GX-B1495/20-5-24644～24658 2024/5/20
本次共检高压开关柜

15台，15台高压开关柜所
检项目合格。



60 GX-B1495/20-5-24659～24676 2024/5/20
本次共检高压开关柜

18台，18台高压开关柜所
检项目合格。

61 GX-B1495/20-5-24677～24700 2024/5/20
本次共检高压开关柜

24台，24台高压开关柜所
检项目合格。

62 GX-B1310/21-5-24098 2024.5.21 符合标准要求。



63 GX-B1310/21-5-24099 2024.5.21 符合标准要求。

64 GX-B1310/21-5-24100 2024.5.21 符合标准要求。

65 GX-B1310/21-5-24101 2024.5.21 符合标准要求。



66 GX-B1310/21-5-24102 2024.5.21 符合标准要求。

67 GX-B1310/21-5-24103 2024.5.21 符合标准要求。

68 GX-B1428/21-5- 24008 2024.5.21 无缺陷迹痕显示。



69 GX-B1428/21-5- 24009 2024.5.21 无缺陷迹痕显示。

70 GX-B1427/21-5-24005 2024.5.21 符合标准要求。

71 GX-B1427/21-5-24006 2024.5.21 符合标准要求。



72 GX-B1321/20-5-24474～24479 2024.5.21
本次共检电力电缆6条，
6条电力电缆所检项目合

格。

73 GX-B1321/20-5-24468～24473 2024.5.21
本次共检电力电缆6条，
6条电力电缆所检项目合

格。

74 GX-B1495/20-5-24894 2024.5.21 所检项目合格。



75 GX-B1321/20-5-24462～24467 2024.5.21
本次共检电力电缆6条，
6条电力电缆所检项目合

格。

76 GX-B1321/20-5-24550～24553 2024.5.21
本次共检电力电缆4条，
4条电力电缆所检项目合

格。

77 GX-B1321/20-5-24544～24549 2024.5.21
本次共检电力电缆6条，
6条电力电缆所检项目合

格。



78 GX-B1321/20-5-24534～24543 2024.5.21
本次共检电力电缆

10条，10条电力电缆所
检项目合格。

79 GX-B1321/20-5-24524～24533 2024.5.21
本次共检电力电缆

10条，10条电力电缆所
检项目合格。

80 GX-B1321/20-5-24517～24523 2024.5.21
本次共检电力电缆7条，
7条电力电缆所检项目合

格。



81 GX-B1321/20-5-24490 2024.5.21 所检项目合格。

82 GX-B1321/20-5-24499～24508 2024.5.21
本次共检电力电缆

10条，10条电力电缆所
检项目合格。

83 GX-B1495/20-5-24802～24806 2024.5.21
本次共检高压开关柜
5台，5台高压开关柜所

检项目合格。



84 GX-B1495/20-5-24796～24801 2024.5.21
本次共检高压开关柜
6台，6台高压开关柜所

检项目合格。

85 GX-B1495/20-5-24795 2024.5.21 所检项目合格。

86 GX-B1495/20-5-24780～24794 2024.5.21
本次共检高压开关柜15
台，15台高压开关柜所

检项目合格。



87 GX-B1495/20-5-24769～24779 2024.5.21
本次共检高压开关柜15
台，15台高压开关柜所

检项目合格。

88 GX-B1495/20-5-24873～24888 2024.5.21
本次共检高压开关柜16
台，16台高压开关柜所

检项目合格。

89 GX-B1495/20-5-24863～24872 2024.5.21

本次共检防爆型高压配
电装置10台，10台防爆
型高压配电装置所检项

目合格。



90 GX-B1495/20-5-24848～24862 2024.5.21

本次共检防爆型高压配
电装置15台，15台防爆
型高压配电装置所检项

目合格。

91 GX-B1495/20-5-24829～24847 2024.5.21
本次共检高压开关柜19
台，19台高压开关柜所

检项目合格。

92 GX-B1495/20-5-24816～24828 2024.5.21
本次共检高压开关柜13
台，13台高压开关柜所

检项目合格。



93 GX-B1495/20-5-24934～24941 2024.5.21
本次共检高压开关柜
8台，8台高压开关柜所

检项目合格。

94 GX-B1321/20-5-24592～24596 2024.5.21
本次共检电力电缆5条，
5条电力电缆所检项目合

格。

95 GX-B1321/20-5-24509～24516 2024.5.21
本次共检电力电缆8条，
8条电力电缆所检项目合

格。



96 GX-B1321/20-5-24591 2024.5.21 所检项目合格。

97 GX-B1321/20-5-24579～24590 2024.5.21
本次共检电力电缆

12条，12条电力电缆所
检项目合格。

98 GX-B1321/20-5-24565～24578 2024.5.21
本次共检电力电缆

14条，14条电力电缆所
检项目合格。



99 GX-B1321/20-5-24556～24564 2024.5.21
本次共检电力电缆9条，
9条电力电缆所检项目合

格。

100 GX-B1321/20-5-24554～24555 2024.5.21
本次共检电力电缆2条，
2条电力电缆所检项目合

格。

101 GX-B1495/20-5-24809～24815 2024.5.21

本次共检防爆型高压配
电装置7台，7台防爆型
高压配电装置所检项目

合格。



102 GX-B1321/20-5-24495～24498 2024.5.21
本次共检电力电缆4条，
4条电力电缆所检项目合

格。

103 GX-B1321/20-5-24491～24494 2024.5.21
本次共检电力电缆4条，
4条电力电缆所检项目合

格。

104 GX-B1321/20-5-24483～24489 2024.5.21
本次共检电力电缆7条，
7条电力电缆所检项目合

格。



105 GX-B1321/20-5-24480～24482 2024.5.21
本次共检电力电缆3条，
3条电力电缆所检项目合

格。

106 GX-B1495/20-5-24919～24933 2024.5.21
本次共检高压开关柜15
台，15台高压开关柜所

检项目合格。

107 GX-B1328/20-5-24052 2024.5.21 所检项目合格。



108 GX-B1328/20-5-24053 2024.5.21 所检项目合格。

109 GX-B1495/20-5-24723～24727 2024.5.21
本次共检高压开关柜
5台，5台高压开关柜所

检项目合格。

110 GX-B1495/20-5-24895 2024.5.21 所检项目合格。



111 GX-B1495/20-5-24701～24707 2024.5.21
本次共检高压开关柜
7台，7台高压开关柜所

检项目合格。

112 GX-B1495/20-5-24708～24714 2024.5.21
本次共检高压开关柜
7台，7台高压开关柜所

检项目合格。

113 GX-B1495/20-5-24715～24722 2024.5.21

本次共检防爆型高压配
电装置8台，8台防爆型
高压配电装置所检项目

合格。



114 GX-B1328/20-5-24043 2024.5.21
本次共检验电器56支，
56支验电器合格。

115 GX-B1328/20-5-24046 2024.5.21
本次共检绝缘胶垫

46个，46个绝缘胶垫合
格。

116 GX-B1495/20-5-24728～24732 2024.5.21
本次共检高压开关柜
5台，5台高压开关柜所

检项目合格。



117 GX-B1495/20-5-24733～24736 2024.5.21
本次共检高压开关柜
4台，4台高压开关柜所

检项目合格。

118 GX-B1495/20-5-24737～24747 2024.5.21
本次共检高压开关柜11
台，11台高压开关柜所

检项目合格。

119 GX-B1495/20-5-24748～24756 2024.5.21
本次共检高压开关柜
9台，9台高压开关柜所

检项目合格。



120 GX-B1495/20-5-24757～24761 2024.5.21
本次共检高压开关柜
5台，5台高压开关柜所

检项目合格。

121 GX-B1495/20-5-24762～24768 2024.5.21

本次共检防爆型高压配
电装置7台，7台防爆型
高压配电装置所检项目

合格。

122 GX-B1495/20-5-24268～24272 2024.5.21

本次共检防爆型高压配
电装置5台，5台防爆型
高压配电装置所检项目

合格。



123 GX-B1336/22-5-24024 2024.5.21 所检项目合格。

124 GX-B1336/22-5-24026 2024.5.21 所检项目合格。

125 GX-B1336/22-5-24025 2024.5.21 所检项目合格。



126 GX-B1336/22-5-24023 2024.5.21 所检项目合格。

127 GX-B1336/22-5-24021～24022 2024.5.21
本次共检母线2段，2段
母线所检项目合格。

128 GX-B1336/22-5-24019～24020 2024.5.21
本次共检母线2段，2段
母线所检项目合格。



129 GX-B1336/22-5-24017～24018 2024.5.21
本次共检母线2段，2段
母线所检项目合格。

130 GX-B1336/22-5-24015～24016 2024.5.21
本次共检母线2段，2段
母线所检项目合格。

131 GX-B1336/22-5-24013～24014 2024.5.21
本次共检母线2段，2段
母线所检项目合格。



132 GX-B1336/22-5-24012 2024.5.21 所检项目合格。

133 GX-B1336/22-5-24011 2024.5.21 所检项目合格。

134 GX-B1336/22-5-24009～24010 2024.5.21
本次共检母线2段，2段
母线所检项目合格。



135 GX-B1336/22-5-24007～24008 2024.5.21
本次共检母线2段，2段
母线所检项目合格。

136 GX-B1336/22-5-24006 2024.5.21 所检项目合格。

137 GX-B1336/22-5-24005 2024.5.21 所检项目合格。



138 GX-B1336/22-5-24003～24004 2024.5.21
本次共检母线2段，2段
母线所检项目合格。

139 GX-B1336/22-5-24002 2024.5.21 所检项目合格。

140 GX-B1336/22-5-24001 2024.5.21 所检项目合格。



141 GX-B1495/20-5-24891～24893 2024.5.21
本次共检高压开关柜
3台，3台高压开关柜所

检项目合格。

142 GX-B1495/20-5-24807～24808 2024.5.21
本次共检高压开关柜
2台，2台高压开关柜所

检项目合格。

143 GX-B1416/22-5-24025 2024/5/21 综合判定：合格。


