
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料

165 GX-B132421-6-24045～24046 2024/5/13
本次共检三相交流电动
机2台，2台三相交流电
动机所检项目合格。

166 GX-B1310/21-6-24114 2024/5/27 符合标准要求



167 GX-B1310/21-6-24115 2024/5/27 符合标准要求

168 GX-B1427/21-6-24040 2024/5/27 符合标准要求

169 GX-B1427/21-6-24041 2024/5/27 符合标准要求



170 GX-B1322/21-6-24230～24231 2024/5/28
 本次共检电力电缆2条，
2条电力电缆所检项目合

格。

171 GX-B1321/20-6-24295～24296 2024/5/27
本次共检电力电缆2条，2
条电力电缆所检项目合格

。

172 GX-B1321/20-6-24297～24304 2024/5/27
本次共检电力电缆8条，8
条电力电缆所检项目合格

。



173 GX-B1321/20-6-24305～24318 2024/5/27
本次共检电力电缆14条，
14条电力电缆所检项目合

格。

174 GX-B1310/21-6-24113 2024/5/27 符合标准要求。

175 GX-B1427/21-6-24039 2024/5/27 符合标准要求。



176 GX-B1424/20-6-24007 2024/5/28
依据NB/T 10176-2019
单轨吊车所检项目合格

。

177 GX-B1424/20-6-24008 2024/5/28
依据NB/T 10176-2019
单轨吊车所检项目合格

。

178 GX-B1424/20-6-24009 2024/5/28
依据NB/T 10176-2019
单轨吊车所检项目合格

。



179 GX-B1424/20-6-24010 2024/5/28
依据NB/T 10176-2019
单轨吊车所检项目合格

。

180 GX-B1495/20-6-24581～24582 2024/5/28
本次共检高压防爆开关
2台, 2台高压防爆开关

所检项目合格。

181 GX-B1310/21-6-24116 2024.5.23 符合标准要求



182 GX-B1310/21-6-24117 2024.5.23 符合标准要求

183 GX-B1310/21-6-24118 2024.5.23 符合标准要求

184 GX-B1310/21-6-24119 2024.5.23 符合标准要求



185 GX-B1310/21-6-24120 2024.5.23 符合标准要求

186 GX-B1310/21-6-24121 2024.5.23 符合标准要求

187 GX-B1427/21-6-24042 2024.5.23 符合标准要求



188 GX-B1309/21-6-24028 2024/5/28 所检项目合格。

189 GX-B1309/21-6-24029 2024/5/28 所检项目合格。

190 GX-B1500/21-6-24105 2024/5/28 综合判定：合格。



191 GX-B1500/21-6-24106 2024/5/28 综合判定：合格。

192 GX-B1500/21-6-24107 2024/5/3 综合判定：合格。

193 GX-B1500/21-6-24108 2024/5/3 综合判定：合格。



194 GX-B1500/21-6-24109 2024/5/3 综合判定：合格。

195 GX-B1500/21-6-24110 2024/5/3 综合判定：合格。

196 GX-B1451/20-6-24598 2024/5/28 所检项目合格。



197 GX-B1495/20-6-24583~24586 2024/5/30 所检项目合格

198 GX-B1495/20-6-24557~24565 2024/5/30 所检项目合格

199 GX-B1495/20-6-24568~24572 2024/5/30 所检项目合格



200 GX-B1495/20-6-24573~24580 2024/5/30 所检项目合格

201 GX-B1328/20-6-24066 5.24 
本次共检绝缘手套

4只，4只绝缘手套所检
项目合格。

202 GX-B1328/20-6-24067 5.24 
本次共检绝缘靴4只，4
只绝缘靴所检项目合格

。



203 GX-B1328/20-6-24068 5.24 
本次共检验电器2支，2
支验电器所检项目合格

。

204 GX-B1328/20-6-24069 5.24 

本次共检携带式接地和
接地短路装置2组，2组
携带式接地和接地短路
装置所检项目合格。

205 GX-B1520/20-6-24059 2024/5/31 综合判定合格



206 GX-B1520/20-6-24060 2024/5/31 综合判定合格

207 GX-B1520/20-6-24061 2024/5/31 综合判定合格

208 GX-B1520/20-6-24062 2024/5/31 综合判定合格



209 GX-B1520/20-6-24063 2024/5/31 综合判定合格

210 GX-B1520/20-6-24064 2024/5/31 综合判定合格

211 GX-B1520/20-6-24065 2024/5/31 综合判定合格



212 GX-B1520/20-6-24066 2024/5/31 综合判定合格

213 GX-B1520/20-6-24067 2024/5/31 综合判定合格

214 GX-B1310/21-6-24127 5.31 符合标准要求。



215 GX-B1310/21-6-24128 5.31 符合标准要求。

216 GX-B1310/21-6-24129 5.31 符合标准要求。

217 GX-B1310/21-6-24130 5.31 符合标准要求。



218 GX-B1310/21-6-24131 5.31 符合标准要求。

219 GX-B1310/21-6-24132 5.31 符合标准要求。

220 GX-B1427/21-6-24043 5.31 符合标准要求。



221 GX-B1427/21-6-24044 5.31 符合标准要求。

222 GX-B1427/21-6-24045 5.31 符合标准要求。

223 GX-B1427/21-6-24046 5.31 符合标准要求。


