
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料

90 GX-B1451/20-5-24005-24022 2024.6.17
本次共检高压开关柜
18台，18台高压开关
柜所检项目合格。

91 GX-B1451/20-5-24001-24004 2024.6.17
本次共检高压开关柜
4台，4台高压开关柜
所检项目合格。

92 GX-B1495/20-5-24942~24952 2024.6.11
本次共检高压开关柜
11台，11台高压开关
柜所检项目合格。



93 GX-B1495/20-5-24953~24959 2024.6.4
本次共检高压开关柜
7台，7台高压开关柜
所检项目合格。

94 GX-B1328/20-5-24099 2024.6.20

本次共检携带式接地
和接地短路装置

4套，4套携带式接地
和接地短路装置合格

。

95 GX-B1328/20-5-24100 2024.6.20
本次共检验电器

9支，9支验电器合格
。



96 GX-B1515/22-5-24007 2024/6/21 所检项目合格 

97 GX-B1515/22-5-24008 2024/6/21 所检项目合格 
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