
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料

256 GX-B1322/21-4-24039～24050 2024.6.28
本次共检电力电缆12条，12条所检
项目合格。

257 GX-B1337/22-4-24001～24012 2024.6.28
本次共检互感器12组，12组所检项
目合格。

258 GX-B1451/20-4-24154～24164 2024.6.28

 本次共检高压开关柜11面，除房屋
式配电站S202000065高压开关柜不
合格外，其余10面高压开关柜所检
项目合格。



259 GX-B1350/21-4-24001 2024.6.28
本次共检接地装置3处，3处所检项
目合格。

260 GX-B1313/21-4-24003～24009 2024.6.28
本次共检电力变压器7台，7台所检
项目合格。

261 GX-B1451/20-4-24165-24166 2024.6.28
 本次共检高压开关柜2面，2面高压

开关柜所检项目合格。



262 GX-B1310/21-4-24099 2024.6.28 符合标准要求

263 GX-B1310/21-4-24100 2024.6.28 符合标准要求


