
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料

1 GX-B1303/21-6-24026 2024/7/2 综合判定：合格。

2 GX-B1499/23-6-24020 2024/7/2 所检项目合格



3 GX-B1499/23-6-24021 2024/7/2 所检项目合格

4 GX-B1499/23-6-24022 2024/7/2 所检项目合格

5 GX-B1305/21-6-24018 2024/7/4 综合判定：合格。



6 GX-B1495/20-6-24712～24719 2024/7/2

本次共检高压防爆
开关8台，8台高压
防爆开关所检项目

合格。

7 GX-B1495/20-6-24720～24727 2024/7/2

本次共检高压防爆
开关8台，8台高压
防爆开关所检项目

合格。

8 GX-B1495/20-6-24776～24792 2024/7/5

本次共检高压开关
柜17台，17台高压
开关柜所检项目合

格。



9 GX-B1495/20-6-24793～24795 2024/7/5

本次共检高压开关
柜3台，3台高压开
关柜所检项目合格

。

10 GX-B1310/21-6-24166 2024.7.5 符合标准要求。

11 GX-B1321/20-6-24435～24442 2024/7/5
本次共检电力电缆
8条，8条电力电缆
所检项目合格。



12 GX-B1321/20-6-24443～24444 2024/7/5
本次共检电力电缆
2条，2条电力电缆
所检项目合格。

13 GX-B1321/20-6-24386～24388 2024/7/2
本次共检电力电缆
3条，3条电力电缆
所检项目合格。

14 GX-B1321/20-6-24375～24380 2024/7/2
本次共检电力电缆
6条，6条电力电缆
所检项目合格。



15 GX-B1321/20-6-24381～24385 2024/7/2
本次共检电力电缆
5条，5条电力电缆
所检项目合格。

16 GX-B1321/20-6-24398～24406 2024/7/2
本次共检电力电缆
9条，9条电力电缆
所检项目合格。

17 GX-B1321/20-6-24412～24415 2024/7/2
本次共检电力电缆
4条，4条电力电缆
所检项目合格。



18 GX-B1321/20-6-24407～24411 2024/7/2
本次共检电力电缆
5条，5条电力电缆
所检项目合格。

19 GX-B1321/20-6-24389～24392 2024/7/2
本次共检电力电缆
4条，4条电力电缆
所检项目合格。

20 GX-B1321/20-6-24393～24397 2024/7/2
本次共检电力电缆
5条，5条电力电缆
所检项目合格。



21 GX-B1321/20-6-24356～24365 2024/7/2
本次共检电力电缆
10条，10条电力电
缆所检项目合格。

22 GX-B1321/20-6-24366～24374 2024/7/2
本次共检电力电缆
9条，9条电力电缆
所检项目合格。

23 GX-B1321/20-6-24416～24428 2024/7/5
本次共检电力电缆
13条，13条电力电
缆所检项目合格。



24 GX-B1321/20-6-24429～24434 2024/7/5
本次共检电力电缆
6条，6条电力电缆
所检项目合格。

25 GX-B1495/20-6-24796～24802 2024/7/5

本次共检高压防爆
开关7台，7台高压
防爆开关所检项目

合格。


