
序号 报告编号 发布日期 结论 影像资料

56 GX-B1321/20-3-241288～241301 2024年7月7日

本次共检电力电
缆14条，14条电
力电缆所检项目

合格。

57 GX-B1321/20-3-241303～241309 2024年7月7日

本次共检电力电
缆7条，7条电力
电缆所检项目合

格。



58 GX-B1321/20-3-241310～241326 2024年7月7日

本次共检电力电
缆17条，17条电
力电缆所检项目

合格。

59 GX-B1321/20-3-241327～241332 2024年7月7日

本次共检电力电
缆6条，6条电力
电缆所检项目合

格。



60 GX-B1321/20-3-241333～241341 2024年7月7日

本次共检电力电
缆9条，9条电力
电缆所检项目合

格。

61 GX-B1321/20-3-241342～241354 2024年7月7日

本次共检电力电
缆13条，13条电
力电缆所检项目

合格。



62 GX-B1321/20-3-241355～241368 2024年7月7日

本次共检电力电
缆14条，14条电
力电缆所检项目

合格。

63 GX-B1321/20-3-241429～241433 2024年7月7日

本次共检电力电
缆5条，5条电力
电缆所检项目合

格。



64 GX-B1321/20-3-241434～241444 2024年7月7日

本次共检电力电
缆11条，11条电
力电缆所检项目

合格。

65 GX-B1321/20-3-241445～241457 2024年7月7日

本次共检电力电
缆13条，13条电
力电缆所检项目

合格。



66 GX-B1321/20-3-241458～241466 2024年7月7日

本次共检电力电
缆9条，9条电力
电缆所检项目合

格。

67 GX-B1321/20-3-241467～241474 2024年7月7日

本次共检电力电
缆8条，8条电力
电缆所检项目合

格。



68 GX-B1321/20-3-241475～241486 2024年7月7日

本次共检电力电
缆12条，12条电
力电缆所检项目

合格。

69 GX-B1321/20-3-241487～241497 2024年7月7日

本次共检电力电
缆11条，11条电
力电缆所检项目

合格。



70 GX-B1321/20-3-241498～241501 2024年7月7日

本次共检电力电
缆4条，4条电力
电缆所检项目合

格。

71 GX-B1321/20-3-241502～241506 2024年7月7日

本次共检电力电
缆5条，5条电力
电缆所检项目合

格。



72 GX-B1321/20-3-241507～241513 2024年7月7日

本次共检电力电
缆7条，7条电力
电缆所检项目合

格。

73 GX-B1321/20-3-241514～241520 2024年7月7日

本次共检电力电
缆7条，7条电力
电缆所检项目合

格。



74 GX-B1321/20-3-241521 2024年7月7日 所检项目合格。

75 GX-B1415/22-3-24017 2024年7月8日 所检项目合格。



76 GX-B1310/21-3-24149 2024年7月8日 符合标准要求。

77 GX-B1310/21-3-24150 2024年7月8日 符合标准要求。



78 GX-B1310/21-3-24151 2024年7月8日 符合标准要求。

79 GX-B1310/21-3-24152 2024年7月8日 符合标准要求。



80 GX-B1310/21-3-24153 2024年7月8日 符合标准要求。

81 GX-B1310/21-3-24154 2024年7月8日 符合标准要求。



82 GX-B1428/21-3-24032 2024年7月8日
无缺陷迹痕显示

。

83 GX-B1321/20-3-241024～241034 2024.7.10

本次共检电力电
缆11条，11条电
力电缆所检项目

合格。



84 GX-B1321/20-3-241035～241042 2024.7.10

本次共检电力电
缆8条，8条电力
电缆所检项目合

格。

85 GX-B1321/20-3-241043～241053 2024.7.10

本次共检电力电
缆11条，11条电
力电缆所检项目

合格。



86 GX-B1321/20-3-241054～241068 2024.7.10

本次共检电力电
缆15条，15条电
力电缆所检项目

合格。

87 GX-B1321/20-3-241069～241079 2024.7.10

本次共检电力电
缆11条，11条电
力电缆所检项目

合格。



88 GX-B1321/20-3-241080～241086 2024.7.10

本次共检电力电
缆7条，7条电力
电缆所检项目合

格。

89 GX-B1321/20-3-241087～241093 2024.7.10

本次共检电力电
缆7条，7条电力
电缆所检项目合

格。



90 GX-B1321/20-3-241094～241104 2024.7.10

本次共检电力电
缆11条，11条电
力电缆所检项目

合格。

91 GX-B1321/20-3-241105～241114 2024.7.10

本次共检电力电
缆10条，10条电
力电缆所检项目

合格。



92 GX-B1321/20-3-241115～241116 2024.7.10

本次共检电力电
缆2条，2条电力
电缆所检项目合

格。

93 GX-B1321/20-3-241117～241121 2024.7.10

本次共检电力电
缆5条，5条电力
电缆所检项目合

格。



94 GX-B1321/20-3-241122～241123 2024.7.10

本次共检电力电
缆2条，2条电力
电缆所检项目合

格。

95 GX-B1321/20-3-241124～241127 2024.7.10

本次共检电力电
缆4条，4条电力
电缆所检项目合

格。



96 GX-B1321/20-3-241128～241138 2024.7.10

本次共检电力电
缆11条，11条电
力电缆所检项目

合格。

97 GX-B1321/20-3-241139～241151 2024.7.10

本次共检电力电
缆13条，13条电
力电缆所检项目

合格。



98 GX-B1321/20-3-241152～241162 2024.7.10

本次共检电力电
缆11条，11条电
力电缆所检项目

合格。

99 GX-B1321/20-3-241163～241174 2024.7.10

本次共检电力电
缆12条，12条电
力电缆所检项目

合格。



100 GX-B1321/20-3-241175～241185 2024.7.10

本次共检电力电
缆11条，11条电
力电缆所检项目

合格。

101 GX-B1321/20-3-241186～241195 2024.7.10

本次共检电力电
缆10条，10条电
力电缆所检项目

合格。



102 GX-B1321/20-3-241196～241204 2024.7.10

本次共检电力电
缆9条，9条电力
电缆所检项目合

格。

103 GX-B1495/20-3-241979～241991 2024年7月8日

本次共检高压开
关设备13台，13
台高压开关设备
所检项目合格。



104 GX-B1495/20-3-241992～241998 2024年7月8日

本次共检高压开
关设备7台，7台
高压开关设备所
检项目合格。

105 GX-B1495/20-3-241999～242003 2024年7月8日

本次共检高压开
关设备5台，5台
高压开关设备所
检项目合格。



106 GX-B1495/20-3-242004～242013 2024年7月8日

本次共检高压开
关设备10台，10
台高压开关设备
所检项目合格。

107 GX-B1495/20-3-242014～242023 2024年7月8日

本次共检高压开
关设备10台，10
台高压开关设备
所检项目合格。



108 GX-B1495/20-3-242024～242035 2024年7月8日

本次共检高压开
关设备12台，12
台高压开关设备
所检项目合格。

109 GX-B1495/20-3-242036～242048 2024年7月8日

本次共检高压开
关设备13台，13
台高压开关设备
所检项目合格。



110 GX-B1495/20-3-242049～242055 2024年7月8日

本次共检高压开
关设备7台，7台
高压开关设备所
检项目合格。

111 GX-B1495/20-3-242056～242059 2024年7月8日

本次共检高压开
关设备4台，4台
高压开关设备所
检项目合格。



112 GX-B1495/20-3-243172～243191 2024年7月8日

本次共检高压开
关设备20台，20
台高压开关设备
所检项目合格。

113 GX-B1495/20-3-243192～243211 2024年7月8日

本次共检高压开
关设备20台，20
台高压开关设备
所检项目合格。



114 GX-B1500/21-3-24063 2024年7月10日
综合判定：合格

。

115 GX-B1500/21-3-24064 2024年7月10日
综合判定：合格

。



116 GX-B1500/21-3-24065 2024年7月10日
综合判定：合格

。

117 GX-B1309/21-3-24012 2024年7月10日
综合判定：合格

。



118 GX-B1310/21-3-24159 2024年7月10日
未发现超过Φ2mm
当量直径的缺陷

。

119 GX-B1310/21-3-24160 2024年7月10日 符合标准要求。



120 GX-B1310/21-3-24161 2024年7月10日 符合标准要求。

121 GX-B1427/21-3-24060 2024年7月10日 符合标准要求。



122 GX-B1427/21-3-24061 2024年7月10日 符合标准要求。

123 GX-B1321/20-3-241530～241537 2024.7.11 所检项目合格。



124 GX-B1321/20-3-241538～241547 2024.7.11 所检项目合格。

125 GX-B1321/20-3-241548～241553 2024.7.11 所检项目合格。



126 GX-B1321/20-3-241554～241556 2024.7.11 所检项目合格。

127 GX-B1321/20-3-241557～241563 2024.7.11 所检项目合格。



128 GX-B1321/20-3-241564～241571 2024.7.11 所检项目合格。

129 GX-B1321/20-3-241626～241633 2024.7.11 所检项目合格。



130 GX-B1321/20-3-241634～241641 2024.7.11 所检项目合格。

131 GX-B1321/20-3-241642～241649 2024.7.11 所检项目合格。



132 GX-B1321/20-3-241650～241661 2024.7.11 所检项目合格。

133 GX-B1310/21-3-24176 2024.7.12
未发现超过Φ2mm
当量直径的缺陷

。



134 GX-B1428/21-3-24033 2024.7.12
无缺陷迹痕显示

。

135 GX-B1310/21-3-24177 2024.7.12
未发现超过Φ2mm
当量直径的缺陷

。



136 GX-B1428/21-3-24034 2024.7.12
无缺陷迹痕显示

。


