
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料

57 GX-B1547/20-4-24020～24023 2024.7.19
本次共共检继电保护装置4台，4台

所检项目合格。

58 GX-B1547/20-4-24024～24028 2024.7.19
本次共共检继电保护装置5台，5台

所检项目合格。

59 GX-B1495/20-4-241444～241448 2024.7.19
 本次共检高压开关柜5面，5面高

压开关柜所检项目合格。



60 GX-B1495/20-4-241449～241455 2024.7.19
本次共检高压开关柜7面，7面高压

开关柜所检项目合格。

61 GX-B1495/20-4-241456～241465 2024.7.19
本次共检高压开关柜10面，10面高

压开关柜所检项目合格。

62 GX-B1495/20-4-241466～241484 2024.7.19
本次共检高压开关柜19面，19面高

压开关柜所检项目合格。



63 GX-B1495/20-4-241485～241496 2024.7.19
本次共检高压开关柜12面，12面高

压开关柜所检项目合格。

64 GX-B1495/20-4-241498～241511 2024.7.19
本次共检高压开关柜14面，14面高

压开关柜所检项目合格。

65 GX-B1495/20-4-241512～241524 2024.7.19
本次共检高压开关柜13面，13面高

压开关柜所检项目合格。



66 GX-B1495/20-4-241525～241532 2024.7.19
本次共检高压开关柜8面，8面高压

开关柜所检项目合格。

67 GX-B1495/20-4-241533～241555 2024.7.19
本次共检防爆型高压配电装置

23台，23台防爆型高压配电装置所
检项目合格。

68 GX-B1495/20-4-241556～241570 2024.7.19
本次共检高压开关柜15面，15面高

压开关柜所检项目合格。



69 GX-B1495/20-4-241571～241572 2024.7.19
本次共检高压交流断路器2台，2台
高压交流断路器所检项目合格。

70 GX-B1495/20-4-241573～241575 2024.7.19
本次共检高压交流断路器3台，3台
高压交流断路器所检项目合格。

71 GX-B1495/20-4-241576 2024.7.19 所检项目合格。



72 GX-B1495/20-4-241577 2024.7.19 所检项目合格。

73 GX-B1321/20-4-24730～24733 2024/7/22
本次共检电力电缆4条，4条电力电

缆所检项目合格。

74 GX-B1321/20-4-24734～24736 2024/7/22
本次共检电力电缆3条，3条电力电

缆所检项目合格。



75 GX-B1499/23-4-24057 2024/7/22 所检项目合格。

76 GX-B1415/22-4-24010 2024/7/22  综合判定：合格。

77 GX-B1404/20-4-24029 2024/7/23

所检电网谐波电压总谐波畸变率、
各次谐波电压含有率、谐波电流符
合GB/T 14549-1993 《电能质量 

公用电网谐波》要求。



78 GX-B1404/20-4-24030 2024/7/23

所检电网谐波电压总谐波畸变率、
各次谐波电压含有率、谐波电流符
合GB/T 14549-1993 《电能质量 

公用电网谐波》要求。

79 GX-B1404/20-4-24031 2024/7/23

所检电网谐波电压总谐波畸变率、
各次谐波电压含有率、谐波电流符
合GB/T 14549-1993 《电能质量 

公用电网谐波》要求。

80 GX-B1495/20-4-241621～241632 2024/7/25
本次共检高压开关柜12面，12面高

压开关柜所检项目合格。



81 GX-B1328/20-4-24079 2024.7.25
本次共检绝缘手套4只，4只所检项

目合格。

82 GX-B1328/20-4-24080 2024.7.25
本次共检绝缘鞋4只，4只所检项目

合格。

83 GX-B1328/20-4-24081 2024.7.25 所检项目合格。


