
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料

60 GX-B1385/21-7-24013 2024/7/19 所检项目合格。

61 GX-B1385/21-7-24014 2024/7/19 所检项目合格。

62 GX-B1385/21-7-24015 2024/7/19 所检项目合格。



63 GX-B1321/20-7-24263～24266 2024.7.19
本次共检电力电缆4条，4条电力

电缆均合格。

64 GX-B1321/20-7-24267～24273 2024.7.19
本次共检电力电缆7条，7条电力

电缆均合格。

65 GX-B1308/23-7-24012 2024/7/19 综合判定：合格。



66 GX-B1404/20-7-24042 2024/7/20

所检电网谐波电压总谐波畸变率
、各次谐波电压含有率、谐波电
流符合
GB/T 14549-1993 《电能质量 
公用电网谐波》要求。

67 GX-B1404/20-7-24043 2024/7/20

所检电网谐波电压总谐波畸变率
、各次谐波电压含有率、谐波电
流符合
GB/T 14549-1993 《电能质量 
公用电网谐波》要求。

68 GX-B1404/20-7-24093 2024/7/20

所检电网谐波电压总谐波畸变率
、各次谐波电压含有率、谐波电
流符合
GB/T 14549-1993 《电能质量 
公用电网谐波》要求。



69 GX-B1404/20-7-24094 2024/7/20

所检电网谐波电压总谐波畸变率
、各次谐波电压含有率、谐波电
流符合
GB/T 14549-1993 《电能质量 
公用电网谐波》要求。

70 GX-B1598/24-7-24009 2024/7/20
   实测钢丝绳有效截面积损失百
分比最大为1.03%，小于5%为正常

。

71 GX-B1352/21-7-24042～24044 2024.7.22 所检项目合格。



72 GX-B1404/20-7-24044 2024/7/22

所检电网谐波电压总谐波畸变率
、各次谐波电压含有率、谐波电
流符合
GB/T 14549-1993 《电能质量 
公用电网谐波》要求。

73 GX-B1404/20-7-24045 2024/7/22

所检电网谐波电压总谐波畸变率
、各次谐波电压含有率、谐波电
流符合
GB/T 14549-1993 《电能质量 
公用电网谐波》要求。

74 GX-B1404/20-7-24046 2024/7/22

所检电网谐波电压总谐波畸变率
、各次谐波电压含有率、谐波电
流符合
GB/T 14549-1993 《电能质量 
公用电网谐波》要求。



75 GX-B1404/20-7-24047 2024/7/22

所检电网谐波电压总谐波畸变率
、各次谐波电压含有率、谐波电
流符合
GB/T 14549-1993 《电能质量 
公用电网谐波》要求。

76 GX-B1404/20-7-24048 2024/7/22

所检电网谐波电压总谐波畸变率
、各次谐波电压含有率、谐波电
流符合
GB/T 14549-1993 《电能质量 
公用电网谐波》要求。

77 GX-B1404/20-7-24049 2024/7/22

所检电网谐波电压总谐波畸变率
、各次谐波电压含有率、谐波电
流符合
GB/T 14549-1993 《电能质量 
公用电网谐波》要求。



78 GX-B1404/20-7-24050 2024/7/22

所检电网谐波电压总谐波畸变率
、各次谐波电压含有率、谐波电
流符合
GB/T 14549-1993 《电能质量 
公用电网谐波》要求。

79 GX-B1404/20-7-24051 2024/7/22

所检电网谐波电压总谐波畸变率
、各次谐波电压含有率、谐波电
流符合
GB/T 14549-1993 《电能质量 
公用电网谐波》要求。

80 GX-B1404/20-7-24054 2024/7/22

所检电网谐波电压总谐波畸变率
、各次谐波电压含有率、谐波电
流符合
GB/T 14549-1993 《电能质量 
公用电网谐波》要求。



81 GX-B1404/20-7-24055 2024/7/22

所检电网谐波电压总谐波畸变率
、各次谐波电压含有率、谐波电
流符合
GB/T 14549-1993 《电能质量 
公用电网谐波》要求。

82 GX-B1404/20-7-24058 2024/7/22

所检电网谐波电压总谐波畸变率
、各次谐波电压含有率、谐波电
流符合
GB/T 14549-1993 《电能质量 
公用电网谐波》要求。

83 GX-B1404/20-7-24059 2024/7/22

所检电网谐波电压总谐波畸变率
、各次谐波电压含有率、谐波电
流符合
GB/T 14549-1993 《电能质量 
公用电网谐波》要求。



84 GX-B1404/20-7-24060 2024/7/22

所检电网谐波电压总谐波畸变率
、各次谐波电压含有率、谐波电
流符合
GB/T 14549-1993 《电能质量 
公用电网谐波》要求。

85 GX-B1404/20-7-24061 2024/7/22

所检电网谐波电压总谐波畸变率
、各次谐波电压含有率、谐波电
流符合
GB/T 14549-1993 《电能质量 
公用电网谐波》要求。

86 GX-B1404/20-7-24062 2024/7/22

所检电网谐波电压总谐波畸变率
、各次谐波电压含有率、谐波电
流符合
GB/T 14549-1993 《电能质量 
公用电网谐波》要求。



87 GX-B1404/20-7-24065 2024/7/22

所检电网谐波电压总谐波畸变率
、各次谐波电压含有率、谐波电
流符合
GB/T 14549-1993 《电能质量 
公用电网谐波》要求。

88 GX-B1404/20-7-24066 2024/7/22

所检电网谐波电压总谐波畸变率
、各次谐波电压含有率、谐波电
流符合
GB/T 14549-1993 《电能质量 
公用电网谐波》要求。

89 GX-B1321/20-7-24276-24278 2024.7.22
本次共检电力电缆3条，3条电力电

缆所检项目合格。



90 GX-B1321/20-7-24279-24286 2024.7.22
本次共检电力电缆8条，8条电力电

缆所检项目合格。

91 GX-B1321/20-7-24287-24291 2024.7.22
本次共检电力电缆5条，5条电力电

缆所检项目合格。

92 GX-B1321/20-7-24292-24295 2024.7.22
本次共检电力电缆4条，4条电力电

缆所检项目合格。



93 GX-B1321/20-7-24296-24298 2024.7.22
本次共检电力电缆3条，3条电力电

缆所检项目合格。

94 GX-B1321/20-7-24299-24300 2024.7.22
本次共检电力电缆2条，2条电力电

缆所检项目合格。

95 GX-B1321/20-7-24301-24306 2024.7.22
本次共检电力电缆6条，6条电力电

缆所检项目合格。



96 GX-B1321/20-7-24307-24308 2024.7.22
本次共检电力电缆2条，2条电力电

缆所检项目合格。

97 GX-B1321/20-7-24309-24311 2024.7.22
本次共检电力电缆3条，3条电力电

缆所检项目合格。

98 GX-B1321/20-7-24312-24317 2024.7.22
本次共检电力电缆6条，6条电力电

缆所检项目合格。



99 GX-B1321/20-7-24318-24325 2024.7.22
本次共检电力电缆8条，8条电力电

缆所检项目合格。

100 GX-B1321/20-7-24223-24230 2024.7.22
本次共检电力电缆8条，8条电力电

缆所检项目合格。

101 GX-B1351/21-7-24001～24002 2024/7/22 所检项目合格。



102 GX-B1321/20-7-24174～24180 2024.7.22
本次共检电力电缆7条，7条电力

电缆均合格。

103 GX-B1321/20-7-24181～24188 2024.7.22
本次共检电力电缆8条，8条电力

电缆均合格。

104 GX-B1321/20-7-24189～24190 2024.7.22
本次共检电力电缆2条，2条电力

电缆均合格。



105 GX-B1404/20-7-24052 2024/7/22

所检电网谐波电压总谐波畸变率
、各次谐波电压含有率、谐波电
流符合
GB/T 14549-1993 《电能质量 
公用电网谐波》要求。

106 GX-B1404/20-7-24053 2024/7/22

所检电网谐波电压总谐波畸变率
、各次谐波电压含有率、谐波电
流符合
GB/T 14549-1993 《电能质量 
公用电网谐波》要求。

107 GX-B1404/20-7-24056 2024/7/24

所检电网谐波电压总谐波畸变率
、各次谐波电压含有率、谐波电
流符合
GB/T 14549-1993 《电能质量 
公用电网谐波》要求。



108 GX-B1404/20-7-24057 2024/7/24

所检电网谐波电压总谐波畸变率
、各次谐波电压含有率、谐波电
流符合
GB/T 14549-1993 《电能质量 
公用电网谐波》要求。

109 GX-B1404/20-7-24063 2024/7/24

所检电网谐波电压总谐波畸变率
、各次谐波电压含有率、谐波电
流符合
GB/T 14549-1993 《电能质量 
公用电网谐波》要求。

110 GX-B1404/20-7-24064 2024/7/24

所检电网谐波电压总谐波畸变率
、各次谐波电压含有率、谐波电
流符合
GB/T 14549-1993 《电能质量 
公用电网谐波》要求。


