
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料

148 GX-B1416/22-3-24015 2024年7月26日 综合判定：合格。

149 GX-B1416/22-3-24016 2024年7月26日 综合判定：合格。

150 GX-B1416/22-3-24017 2024年7月26日 综合判定：合格。



151 GX-B1416/22-3-24018 2024年7月26日 综合判定：合格。

152 GX-B1416/22-3-24019 2024年7月26日 综合判定：合格。

153 GX-B1310/21-3-240205 2024年7月26日
未发现超过Φ2mm当量直径的缺

陷。 



154 GX-B1534/20-3-24029 2024年7月26日 所检项目合格。

155 GX-B1534/20-3-24030 2024年7月26日 所检项目合格。

156 GX-B1534/20-3-24031 2024年7月26日 所检项目合格。



157 GX-B1534/20-3-24032 2024年7月26日 所检项目合格。

158 GX-B1534/20-3-24033 2024年7月26日 所检项目合格。

159 GX-B1534/20-3-24034 2024年7月26日 所检项目合格。



160 GX-B1534/20-3-24035 2024年7月26日 所检项目合格。

161 GX-B1534/20-3-24036 2024年7月26日 所检项目合格。

162 GX-B1548/20-3-24006 2024年7月30日 所检项目合格。



163 GX-B1328/20-3-24127 2024年7月31日
本次共检验电器3支，3支验电

器所检项目合格。

164 GX-B1328/20-3-24128 2024年7月31日
本次共检绝缘杆2套，2套绝缘

杆所检项目合格。

165 GX-B1328/20-3-24129 2024年7月31日
 本次共检携带式接地和接地短
路装置2套，2套携带式接地和
接地短路装置所检项目合格。



166 GX-B1328/20-3-24130 2024年7月31日
本次共检绝缘胶垫2件，2件绝

缘胶垫合格。

167 GX-B1328/20-3-24131 2024年7月31日
本次共检绝缘手套4只，4只绝

缘手套合格。

168 GX-B1322/21-3-24137～24138 2024年7月31日
  本次共检电力电缆2条，2条

电力电缆所检项目合格。



169 GX-B1310/21-3-24221 2024.7.26
未发现超过Φ2mm当量直径的缺

陷。

170 GX-B1310/21-3-24222 2024.7.26
未发现超过Φ2mm当量直径的缺

陷。

171 GX-B1310/21-3-24223 2024.7.26
未发现超过Φ2mm当量直径的缺

陷。



172 GX-B1428/21-3-24041 2024.7.26 无缺陷迹痕显示。

173 GX-B1428/21-3-24042 2024.7.26 无缺陷迹痕显示。

174 GX-B1328/20-3-24122 2024.7.31 合格

175 GX-B1328/20-3-24123 2024.7.31 合格


