
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料

1 GX-B1310/21-5-24217 2024/8/1 符合标准要求。

2 GX-B1328/20-5-24119 2024.8.5
本次共检绝缘手套
20只，20只绝缘手

套合格。



3 GX-B1328/20-5-24120 2024.8.5
本次共检绝缘鞋20
只，20只绝缘鞋合

格。


