
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料 

38 GX-B1321/20-2-24504～24506 2024.8.6
本次共检电力电缆3条，
3条所检项目合格。

39 GX-B1321/20-2-24507～24512 2024.8.6
本次共检电力电缆6条，
6条所检项目合格。



40 GX-B1321/20-2-24513～24516 2024.8.6
本次共检电力电缆4条，
4条所检项目合格。

41 GX-B1321/20-2-24531～24540 2024.8.6 所检项目合格。



42 GX-B1321/20-2-24541～24550 2024.8.6 所检项目合格。

43 GX-B1321/20-2-24551～24560 2024.8.6 所检项目合格。



44 GX-B1321/20-2-24561～24567 2024.8.6 所检项目合格。

45 GX-B1321/20-2-24568～24574 2024.8.6 所检项目合格。



46 GX-B1321/20-2-24575～24581 2024.8.6 所检项目合格。

47 GX-B1321/20-2-24582～24589 2024.8.6 所检项目合格。



48 GX-B1321/20-2-24590～24596 2024.8.6 所检项目合格。

49
报告编号：GX-B1304/21-2-24014
替换原报告编号：GX-B1304/21-2-

24002
2024.8.7   综合判定：合格。



50 GX-B1534/20-2-24056 2024.8.7 所检项目合格。

51 GX-B1534/20-2-24057 2024.8.7 所检项目合格。



52 GX-B1534/20-2-24058 2024.8.7 所检项目合格。

53 GX-B1534/20-2-24059 2024.8.7 所检项目合格。



54 GX-B1534/20-2-24060 2024.8.7 所检项目合格。

55 GX-B1310/21-2-24233 2024.8.2 符合标准要求



56 GX-B1310/21-2-24248 2024.8.2 符合标准要求

57 GX-B1428/21-2-24248 2024.8.2 无缺陷迹痕显示。



58 GX-B1310/21-2-24247 2024.8.2 符合标准要求

59 GX-B1428/21-2-24247 2024.8.2 无缺陷迹痕显示。



60 GX-B1322/21-2-24250 2024.8.6  所检项目合格。

61 GX-B1534/20-2-24051 2024.8.7 所检项目合格。



62 GX-B1534/20-2-24052 2024.8.7 所检项目合格。

63 GX-B1534/20-2-24053 2024.8.7 所检项目合格。



64 GX-B1534/20-2-24054 2024.8.7 所检项目合格。

65 GX-B1534/20-2-24055 2024.8.7 所检项目合格。



66 GX-B1495/20-2-241149～241159 2024.8.7 所检项目合格。

67 GX-B1321/20-2-24490～24502 2024.8.8
本次共检验电力电缆

13条,13条所检项目合格
。



68 GX-B1548/20-2-24060 2024.8.7 所检项目合格

69 GX-B1548/20-2-24061 2024.8.7 所检项目合格



70 GX-B1548/20-2-24062 2024.8.7 所检项目合格

71 GX-B1548/20-2-24063 2024.8.7 所检项目合格



72 GX-B1548/20-2-24064 2024.8.7 所检项目合格

73 GX-B1548/20-2-24065 2024.8.7 所检项目合格



74 GX-B1548/20-2-24076 2024.8.7 所检项目合格

75 GX-B1548/20-2-24077 2024.8.7 所检项目合格



76 GX-B1548/20-2-24078 2024.8.7 所检项目合格

77 GX-B1548/20-2-24079 2024.8.7 所检项目合格



78 GX-B1548/20-2-24080 2024.8.7 所检项目合格

79 GX-B1451/20-2-24478～24483 2024.8.8
本次共检高压开关柜
6台，6台所检项目合格

。



80 GX-B1328/20-2-24076 2024.8.8
本次共检绝缘手套2只，2

只所检项目合格。

81 GX-B1328/20-2-24077 2024.8.8
本次共检绝缘鞋2只，2只

所检项目合格。



82 GX-B1328/20-2-24078 2024.8.8 所检项目合格。

83 GX-B1328/20-2-24079 2024.8.8 所检项目合格。



84 GX-B1328/20-2-24080 2024.8.8
本次共检绝缘手套4只，4

只所检项目合格。

85 GX-B1328/20-2-24081 2024.8.8
本次共检绝缘鞋4只，4只

所检项目合格。



86 GX-B1612/23-2-24001 2024/8/8 所检项目合格。

87 GX-B1612/23-2-24002 2024/8/8 所检项目合格。



88 GX-B1612/23-2-24003 2024/8/8 所检项目合格。

89 GX-B1612/23-2-24004 2024/8/8 所检项目合格。



90 GX-B1612/23-2-24005 2024/8/8 所检项目合格。

91 GX-B1612/23-2-24006 2024/8/8 所检项目合格。



92 GX-B1534/20-2-24066 2024.8.8 所检项目合格

93 GX-B1534/20-2-24085 2024.8.8 所检项目合格



94 GX-B1534/20-2-24086 2024.8.8 所检项目合格

95 GX-B1534/20-2-24087 2024.8.8 所检项目合格



96 GX-B1534/20-2-24088 2024.8.8 所检项目合格

97 GX-B1534/20-2-24089 2024.8.8 所检项目合格



98 GX-B1534/20-2-24090 2024.8.8 所检项目合格

99 GX-B1534/20-2-24091 2024.8.8 所检项目合格



100 GX-B1534/20-2-24092 2024.8.8 所检项目合格

101 GX-B1534/20-2-24093 2024.8.8 所检项目合格



102 GX-B1534/20-2-24094 2024.8.8 所检项目合格


