
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料

48 GX-B1495/20-4-241633～241642   2024.8.19

本次共检互感器
10组，10组互感
器所检项目合格

。

49 GX-B1495/20-4-241643～241658   2024.8.19

本次共检互感器
16组，16组互感
器所检项目合格

。

50 GX-B1495/20-4-241659～241672 2024.8.19

本次共检互感器
14组，14组互感
器所检项目合格

。



51 GX-B1495/20-4-241673～241688   2024.8.19

本次共检互感器
16组，16组互感
器所检项目合格

。

52 GX-B1495/20-4-241689～241708   2024.8.19

本次共检互感器
20组，20组互感
器所检项目合格

。

53 GX-B1495/20-4-241709～241730  2024.8.19

本次共检互感器
22组，22组互感
器所检项目合格

。



54 GX-B1495/20-4-241731～241750  2024.8.19

本次共检互感器
20组，20组互感
器所检项目合格

。

55 GX-B1495/20-4-241751～241768  2024.8.19

本次共检互感器
18组，18组互感
器所检项目合格

。

56 GX-B1495/20-4-241769～241784   2024.8.19

本次共检互感器
16组，16组互感
器所检项目合格

。



57 GX-B1495/20-4-241785～241798   2024.8.19

本次共检互感器
14组，14组互感
器所检项目合格

。

58 GX-B1495/20-4-241799～241814  2024.8.19

本次共检互感器
16组，16组互感
器所检项目合格

。

59 GX-B1312/20-4-24003-24006 2024.8.19
本次共检电力变
压器4台，4台所
检项目合格。



60 GX-B1312/20-4-24007 2024.8.19 所检项目合格

61 GX-B1321/20-4-24797～24804   2024.8.19

 本次共检电力
电缆8条，8条电
力电缆所检项目

合格

62 GX-B1321/20-4-24805～24806 2024.8.19

本次共检电力电
缆2条，2条电力
电缆所检项目合

格。



63 GX-B1321/20-4-24807～24809 2024.8.19

本次共检电力电
缆3条，3条电力
电缆所检项目合

格。

64 GX-B1321/20-4-24810～24811 2024.8.19

本次共检电力电
缆2条，2条电力
电缆所检项目合

格。

65 GX-B1321/20-4-24812～24813 2024.8.19

本次共检电力电
缆2条，2条电力
电缆所检项目合

格。



66 GX-B1321/20-4-24814～24817 2024.8.19

本次共检电力电
缆4条，4条电力
电缆所检项目合

格。

67 GX-B1321/20-4-24818 2024.8.19 所检项目合格

68 GX-B1321/20-4-24819～24820 2024.8.19

本次共检电力电
缆2条，2条电力
电缆所检项目合

格。



69 GX-B1321/20-4-24821～24822 2024.8.19

本次共检电力电
缆2条，2条电力
电缆所检项目合

格。

70 GX-B1321/20-4-24823～24831 2024.8.19

本次共检电力电
缆9条，9条电力
电缆所检项目合

格。

71 GX-B1321/20-4-24832 2024.8.19 所检项目合格



72 GX-B1321/20-4-24833～24834 2024.8.19
本次共检验电力
电缆2条,2条所
检项目合格。

73 GX-B1321/20-4-24835～24841 2024.8.19
本次共检验电力
电缆7条,7条所
检项目合格。

74 GX-B1321/20-4-24842～24843 2024.8.19
本次共检验电力
电缆2条,2条所
检项目合格。



75 GX-B1321/20-4-24844～24845 2024.8.19
本次共检验电力
电缆2条,2条所
检项目合格。

76 GX-B1321/20-4-24846～24849 2024.8.19
本次共检验电力
电缆4条,4条所
检项目合格。

77 GX-B1321/20-4-24850～24852 2024.8.19
本次共检验电力
电缆3条,3条所
检项目合格。



78 GX-B1321/20-4-24853 2024.8.19 所检项目合格

79 GX-B1321/20-4-24854 2024.8.19 所检项目合格

80 GX-B1321/20-4-24855～24859 2024.8.19
本次共检验电力
电缆5条,5条所
检项目合格。



81 GX-B1321/20-4-24860～24862 2024.8.19
本次共检验电力
电缆3条,3条所
检项目合格。

82 GX-B1321/20-4-24863～24864 2024.8.19
本次共检验电力
电缆2条,2条所
检项目合格。

83 GX-B1321/20-4-24865 2024.8.19 所检项目合格



84 GX-B1321/20-4-24866 2024.8.19 所检项目合格

85 GX-B1321/20-4-24867～24869 2024.8.19
本次共检验电力
电缆3条,3条所
检项目合格。

86 GX-B1495/20-4-241967～241970   2024.8.20

本次共检高压防
爆开4台，4台高
压防爆开关所检

项目合格。



87 GX-B1495/20-4-241971～241978 2024.8.20

本次共检高压防
爆开8台，8台高
压防爆开关所检

项目合格。

88 GX-B1495/20-4-241979～241985 2024.8.20

本次共检高压防
爆开关7台，7台
高压防爆开关所
检项目合格。

89 GX-B1495/20-4-241986～241993 2024.8.20

本次共检高压防
爆开关8台，8台
高压防爆开关所
检项目合格。



90 GX-B1495/20-4-241994～242003 2024.8.20

本次共检高压防
爆开关10台，10
台高压防爆开关
所检项目合格。

91 GX-B1495/20-4-242004～242014 2024.8.20

本次共检高压防
爆开关11台，11
台高压防爆开关
所检项目合格。

92 GX-B1495/20-4-242015～242024 2024.8.20

本次共检高压防
爆开关10台，10
台高压防爆开关
所检项目合格。



93 GX-B1495/20-4-242025～242033 2024.8.20

本次共检高压防
爆开关9台，9台
高压防爆开关所
检项目合格。

94 GX-B1495/20-4-242034～242040 2024.8.20

本次共检高压防
爆开关7台，7台
高压防爆开关所
检项目合格。

95 GX-B1495/20-4-242041～242046 2024.8.20

本次共检高压防
爆开关6台，6台
高压防爆开关所
检项目合格。



96 GX-B1495/20-4-242047～242054 2024.8.20

本次共检高压防
爆开关8台，8台
高压防爆开关所
检项目合格。

97 GX-B1495/20-4-242055～242058 2024.8.20

本次共检高压高
压防爆开关

4台，4台高压防
爆开关所检项目

合格。

98 GX-B1495/20-4-242059～242060 2024.8.20

本次共检高压开
关柜2台，2台高
压开关柜所检项

目合格



99 GX-B1495/20-4-242061～242064 2024.8.20

本次共检高压防
爆开关4台，4台
高压防爆开关所
检项目合格。

100 GX-B1495/20-4-242065～242070 2024.8.20

本次共检高压开
关柜6台，6台高
压开关柜所检项

目合格

101 GX-B1495/20-4-242071～242072 2024.8.20

本次共检高压防
爆开关2台，2台
高压防爆开关所
检项目合格。



102 GX-B1495/20-4-242073～242079 2024.8.20

本次共检高压防
爆开关7台，7台
高压防爆开关所
检项目合格。

103 GX-B1495/20-4-242080 2024.8.20 所检项目合格

104 GX-B1495/20-4-242081～242082 2024.8.20

本次共检高压防
爆开关2台，2台
高压防爆开关所
检项目合格。



105 GX-B1495/20-4-242083～242084 2024.8.20

本次共检高压防
爆开关2台，2台
高压防爆开关所
检项目合格。

106 GX-B1495/20-4-242085～242092 2024.8.20

本次共检高压防
爆开关8台，8台
高压防爆开关所
检项目合格。

107 GX-B1495/20-4-242093 2024.8.20 所检项目合格



108 GX-B1495/20-4-242094～242095 2024.8.20

本次共检高压开
关柜2台，2台高
压开关柜所检项

目合格

109 GX-B1495/20-4-242096～242103 2024.8.20

本次共检高压防
爆开关8台，8台
高压防爆开关所
检项目合格。

110 GX-B1495/20-4-242104～242105 2024.8.20

本次共检高压开
关柜2台，2台高
压开关柜所检项

目合格



111 GX-B1495/20-4-242106～242109 2024.8.20

本次共检高压防
爆开关4台，4台
高压防爆开关所
检项目合格。

112 GX-B1495/20-4-242110～242113 2024.8.20

本次共检高压防
爆开关4台，4台
高压防爆开关所
检项目合格。

113 GX-B1495/20-4-242114 2024.8.20 所检项目合格



114 GX-B1495/20-4-242115～242117 2024.8.20

本次共检高压防
爆开关3台，3台
高压防爆开关所
检项目合格。

115 GX-B1495/20-4-242118 2024.8.20 所检项目合格

116 GX-B1495/20-4-242119～242123 2024.8.20

本次共检高压防
爆开关5台，5台
高压防爆开关所
检项目合格。



117 GX-B1495/20-4-242124～242126 2024.8.20

本次共检高压防
爆开关3台，3台
高压防爆开关所
检项目合格。

118 GX-B1495/20-4-242127～242128 2024.8.20

本次共检高压防
爆开关2台，2台
高压防爆开关所
检项目合格。

119 GX-B1495/20-4-242129 2024.8.20 所检项目合格



120 GX-B1495/20-4-242130 2024.8.20 所检项目合格

121 GX-B1495/20-4-242131～242133 2024.8.20

本次共检高压防
爆开关3台，3台
高压防爆开关所
检项目合格。

122 GX-B1328/20-4-24097 2024.8.20
本次共检绝缘手
套4只，4只所检
项目合格。



123 GX-B1328/20-4-24098 2024.8.20
本次共检绝缘鞋
4只，4只所检项

目合格。

124 GX-B1598/24-4-24007 2024.8.20

实测钢丝绳有
效截面积损失
百分比最大为
0.49%，小于5%

为正常。

125 GX-B1598/24-4-24008 2024.8.20

实测钢丝绳有
效截面积损失
百分比最大为
0.52%，小于5%

为正常。



126 GX-B1598/24-4-24009 2024.8.20

实测钢丝绳有
效截面积损失
百分比最大为
0.50%，小于5%

为正常。

127 GX-B1598/24-4-24010 2024.8.20

实测钢丝绳有
效截面积损失
百分比最大为
0.49%，小于5%

为正常。

128 GX-B1598/24-4-24011 2024.8.20

实测钢丝绳有
效截面积损失
百分比最大为
3.15%，小于5%

为正常。



129 GX-B1598/24-4-24012 2024.8.20

实测钢丝绳有
效截面积损失
百分比最大为
3.11%，小于5%

为正常。

130 GX-B1598/24-4-24013 2024.8.20

实测钢丝绳有
效截面积损失
百分比最大为
3.83%，小于5%

为正常。

131 GX-B1598/24-4-24014 2024.8.20

实测钢丝绳有
效截面积损失
百分比最大为
3.26%，小于5%

为正常。



132 GX-B1598/24-4-24015 2024.8.20

实测钢丝绳有
效截面积损失
百分比最大为
2.77%，小于5%

为正常。

133 GX-B1598/24-4-24016 2024.8.20

实测钢丝绳有
效截面积损失
百分比最大为
3.10%，小于5%

为正常。

134 GX-B1598/24-4-24017 2024.8.20

实测钢丝绳有
效截面积损失
百分比最大为
0.71%，小于5%

为正常。



135 GX-B1598/24-4-24018 2024.8.20

实测钢丝绳有
效截面积损失
百分比最大为
0.54%，小于5%

为正常。

136 GX-B1495/20-4-241815～241822   2024.8.21
本次共检互感器
8组，8组互感器
所检项目合格。

137 GX-B1495/20-4-241823～241824  2024.8.21
本次共检互感器
2组，2组互感器
所检项目合格。



138 GX-B1495/20-4-241825～241832   2024.8.21
本次共检互感器
8组，8组互感器
所检项目合格。

139 GX-B1495/20-4-241833～241842  2024.8.21

本次共检互感器
10组，10组互感
器所检项目合格

。

140 GX-B1495/20-4-241843～241846   2024.8.21
本次共检互感器
4组，4组互感器
所检项目合格。



141 GX-B1495/20-4-241847～241862   2024.8.21

本次共检互感器
16组，16组互感
器所检项目合格

。

142 GX-B1495/20-4-241863～241864   2024.8.21
本次共检互感器
2组，2组互感器
所检项目合格。

143 GX-B1495/20-4-241865～241868  2024.8.21
本次共检互感器
4组，4组互感器
所检项目合格。



144 GX-B1495/20-4-241869～241872  2024.8.21
本次共检互感器
4组，4组互感器
所检项目合格。

145 GX-B1495/20-4-241873～241888   2024.8.21

本次共检互感器
16组，16组互感
器所检项目合格

。

146 GX-B1495/20-4-241889～241890  2024.8.21
本次共检互感器
2组，2组互感器
所检项目合格。



147 GX-B1495/20-4-241891～241892  2024.8.21
本次共检互感器
2组，2组互感器
所检项目合格。

148 GX-B1495/20-4-241893～241908  2024.8.21

本次共检互感器
16组，16组互感
器所检项目合格

。

149 GX-B1495/20-4-241909～241910   2024.8.21
本次共检互感器
2组，2组互感器
所检项目合格。



150 GX-B1495/20-4-241911～241918  2024.8.21
本次共检互感器
8组，8组互感器
所检项目合格。

151 GX-B1495/20-4-241919～241926   2024.8.21
本次共检互感器
8组，8组互感器
所检项目合格。

152 GX-B1495/20-4-241927～241932   2024.8.21
本次共检互感器
6组，6组互感器
所检项目合格。



153 GX-B1495/20-4-241933～241934   2024.8.21
本次共检互感器
2组，2组互感器
所检项目合格。

154 GX-B1495/20-4-241935～241936   2024.8.21
本次共检互感器
2组，2组互感器
所检项目合格。

155 GX-B1495/20-4-241937～241946  2024.8.21

本次共检互感器
10组，10组互感
器所检项目合格

。



156 GX-B1495/20-4-241947～241952  2024.8.21
本次共检互感器
6组，6组互感器
所检项目合格。

157 GX-B1495/20-4-241953～241956 2024.8.21
本次共检互感器
4组，4组互感器
所检项目合格。

158 GX-B1495/20-4-241957～241958  2024.8.21
本次共检互感器
2组，2组互感器
所检项目合格。



159 GX-B1495/20-4-241959～241960  2024.8.21
本次共检互感器
2组，2组互感器
所检项目合格。

160 GX-B1495/20-4-241961～241966  2024.8.21
本次共检互感器
6组，6组互感器
所检项目合格。


