
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料

6 GX-B1495/20-7-241003～241022 2024.9.6
本次共检高压防爆开关20台，
20台高压防爆开关所检项目合

格。

7 GX-B1310/21-7-24060 2024.9.6 符合标准要求。


